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SWIADECTWO
Nr OS/956|C[IE lI9

potwierdzającerże z

kocioł wodny KLASTER 5-75
o nominalnej mocy cieplnej 75 kW

zavtomatycnrrym podawaniem paliwa stałego, opalany węglem kamiennym sortymentu groszek

prodŃowany przez:

Zakład Kotlarsko Instalaryjny wod.kan.gaz..i c.o., Rafał Grobelny
ul. Łąkowa 8 b, Kowalew; 63-300 Pleszew

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5: 2012 spełnia wymagania 5 klasy.

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badń laboratoryjnych wykonanych przezi
Laboratorium Badan Kotłów iUrządzeń Grzewczychw Łodzi, ul. Dostawcza l - podane w sprawozdaniu zbńń
nr 4l5l18-LG.

Świadectwo jest ważme pod warunkiem, że producent nie wprowadza żadnych nnian tecbnicznych
w produkowanychwządzeniach w stosunku do urządzeń poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, które wydało świadectwo.

kierownik Lńoratorium Bad,ań kotłów
iTJrządzęn Grzewczych

okres ważności świadectwa
od 03.2019 do 03.2022

kierownik
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Urząd nęń Bnerge tycenych CYJ

93-231 Łódf, ul. Dostawtza 1

lal, 42 640-08-21
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Kocioł wodny typu KLASTER 5-75
o nominalnej mocy cieplnej 75 kW,

z automaty cznym p o dawani em p aliwa stałe go,
opalany węglem kamiennym sortymentu groszek,

badanę zgodnie zwmaganiami PN-EN 303-5,'20t2 spełniają wymagania 5 klasy.

Parametr Miano
Uzyskana wartość Wymagania

norm
i przepisówKLASTER 5-75

o
B.-
-Ń
Fr

Węgiel kamienny sortymentu groszek

ai MJ/kg 28,9 >28

Ar oń 3 ś7
Wr oń 11 < 11

Moc cieplna kw 7618 18o9 ** (100t8)% QN ***

Sprawność tl oń 90 90o1 ** > 8819 xxx_ 75kW
X
Ń.;.-
a.--tsrx

FEl

Co
mg/m3

244 479 ** < 500
No* 287 240 ** bezwymagań
oGC 11 16 ,* <20
Pył 11 10 ** ( {() xxx

') w prze|iczeniu na 1 IYo udziału tlenu w spalinach suchych
"") dotyczy obcięeniaobnizonego < 3a% nominalnej mocy cieplnej
*"') dotyczy tylko mocy nominalnej
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