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ZASWIA DCZENIE Nr ED 16 8 8 l 19

Kocioł wodny KLASTER 5-35

o nominalnej mocy cieplnej 35 kW
z palnikiem retońowym i automaĘcznym podajnikiem paliwa produkcji ARDEO,

opalany węglem kamiennym sortymentu groszek
produkowany przez:

Zakład Kotlarsko Instalaryjny wod.kan.gaz. i c.o.o Rafał Grobelny
ul. Łąkowa 8 b, Kowalew; 63-300 Pleszew

spełria wymogi doĘcące ekoprojektu (ecodesip) określone koąorządzsniem Komisji (UE) 2015/1I89 z dnia28
kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyreĘwy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009l125lWE w odniesieniu do

wymogów doĘczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Zaświńczeńe wydano na podstawie wyników badń laboratoryjnych podanych w sprawozdan iu nr 177 |I9-LG.
Badania wykonano zgodnie z normąPN-EN 303 -5:2012.

kierownik Laboratorium
l}l TYTuTEH nGETYKI

lnetytut Badawczy
zaklad Badań

Urząd ucft Energetycz nych CUE
93-23'l Łódź, ul. Dostawcza 1

tcl. 42 640,08,21

Łodź; dnia 01 . 10.2019 r.

Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sęzonowa efektywnośó energety czna
ogrzewani a pomie szczęń Ęs 81 %

> 7 5 dla kotłów o nominalnej mocy grzęwazęj ś 20 kW
> 77 dla kotłow o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW

Parametr Parametr Parametr

Wytwarzane ciepło
uzytkowe

Sprawność urykowa Zużycte energii elektrycznej na
potrzeby własne

Emisje doĘczące sezonowęgo ogrzewania
pomiesz częfl dla paliw a zalecanego
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